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| Uninterruptiblc Power Supply
NOBREAK Microprocessado
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[ FIO TERRA

2 XVR GR ILR WHU Ua prifciQaGilnyas ¢h@e\piofelge®o usudrio contra choques elétricos. Para garantir
esta fun¢ao, as partes condutoras dos gabinetes do Nobreak e do computador que estdo ligadas ao pino terra, devem também estar
ligadas a um bom aterramento de forma que o percurso da corrente elétrica em direco ao terra seja melhor do que o percurso pelo
corpo do usuario.

O fio terra ¢ utilizado também no circuito do filtro de linha para a eliminag@o de alguns ruidos presentes na rede elétrica,
evitando as interferéncias eletromagnéticas.

Ao instalar um equipamento sem a liga¢ao do fio-terra, a eficiéncia do sistema fica comprometida.

Para confec¢@o de um bom aterramento, siga algumas recomendagdes basicas:

- Aconselha-se um aterramento exclusivo para o sistema de informatica;

- O condutor (fio) do terra deve ter a mesma bitola dos condutores fase e neutroda rede elétrica;

- Deve ser utilizada uma haste de cobre de no minimo 2 metros de comprimento;

- Utilizar cabo isolado desde a haste de cobre até o local onde serdo ligados os equipamentos (tomadas).

O esquema abaixo ilustra um exemplo de aterramento simples e eficiente:

TERMINAL PARA
HASTE DE COBRE CONECTAR O CABO
X

NA HASTE
TERRA M.
NEUTRO | FASE s | e SR R S
11 SoLo
2 e 2 METROS DE

PROFUNDIDADE

H‘T\ «_  SAL GROSSO

|
0 pino terra nunca deve ser - I c g
eliminado do plugue do Nobreak. q P T2
‘ ' l 0 encaixe do plugue do Nobreak
N F |

\

R\

=z

na tomada deve ser conforme essa figura.

Para maiores informacgoes sobre aterramento, consulte a norma NBR 5410. E



[ COMANDOS E SINALIZAGOES

7S SHARA
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1-Tecla Liga-desliga

Utilizada para colocar o Nobreak em funcionamento. Para evitar acionamento acidental, esta chave possui um temporizador para
desligar o aparelho. E necessario que ela fique pressionada por aproximadamente 2 segundos para que o Nobreak se desligue.
Aborda da teclaliga- desliga indica 0 modo em que o Nobreak esta operando. Quando ela estiver na cor verde, indica que a
rede esta presente e foi reconhecida pelo Nobreak. Nesta condi¢do, o Nobreak esta estabilizando e filtrando a rede. Esta também,
recarregando a bateria.

Quando a borda estiver acesa na cor vermelha, significa que o Nobreak esta fornecendo em suas tomadas, energia proveniente
da(s) bateria(s), através do inversor. O Nobreak funcionard em modo bateria em caso de falha na rede (subtensao, sobretensdo ou
transiente).

3DbDuUD OLJDU R 1REUHDN QD DXV-QFLD GD UHGH HO«WULFD SUHVVLRQH
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| INSTALAGAO DO NOBREAK E DOS EQUIPAMENTOS
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| FUNCIONAMENTO
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o CARREGADOR DE BATERIA AUTOMATICO INTELIGENTE

Efetua a recarga da bateria de forma rapida, preservando sua vida til. Isto € possivel porque o carregador do UPS Compact PRO é

inteligente e recarrega a bateria em trés estagios: A A

Bateria

1. Alta corrente: Aplicada automaticamente quando a bateria estiver totalmente descarregada.

2. Média corrente: Aplicada automaticamente para completar a carga da bateria.

Bateria

Bateria @

3. Baixa corrente: Aplicada automaticamente para repor as pequenas descargas sofridas
pelabateria quando o Nobreak estd emrede.

N
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Baterias

Tempo para 80% de recarga

1Bateria interna (1)

$SUR[LPDGDPHQWH

kRUpWRGHORV 9

1 Bateria interna + 1 Bateria externa (1)

$SUR[LPDGDPHQWH

KRUD\PRGHORV 9

2 Baterias internas (2)

$SUR[LPDGDPHQWH

KRUDV

2 Bateria internas + 2 Baterias externas (2)

$SUR[LPDGDPHQWH

KRUDV
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*Os valores de autonomia descritos acima foram determinados com um conjunto de 1 microcomputador, 1 monitor LCD de 15” ¢ 1
impressora a jato de tinta, com um consumo total de 80W. Estes valores podem softrer alteragdes de acordo com a poténcia dos
equipamentos ligados ao Nobreak.

Microcomputadores equipados com processadores mais velozes e periféricos adicionais podem diminuir o tempo de autonomia em
fun¢do do aumento da poténcia.

Os equipamentos podem suportar um monitor de 17” no lugar de 15”. Pode ser ligado também um scanner. Estas modificagdes
provocarao uma leve diminui¢ao do tempo de autonomia descrito.

| ESPECIFICACOES TECNICAS
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Protecodes

- Detecgdo eletronica de sobrecargas e curtos-circuitos.
- Acionamento do inversor em subtensao ou sobretensao
- Protecao contra descarga total das baterias

- Desligamento automatico ao final do tempo de autonomia @
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| PERGUNTAS FREQUENTES
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| GUIA PARA SOLUCOES DE PROBLEMAS
1-O LEDredenioacende
Verifique se o Nobreak esta conectado a rede elétrica.
Verifique se a tomada que fornece energia ao Nobreak esta instalada corretamente e se a tensdo oferecida por ela ¢ compativel com
atensao de entrada do Nobreak. Verifique se o fusivel (localizado na parte traseira do equipamento) ndo esta queimado.
2-Em falta de energia, o Nobreak nio mantém a carga alimentada
Certifique-se de que as baterias tenham ficado em recarga por pelo menos 2 horas (tempo minimo necessario para efetuar um
teste).
Verifique se houve sobrecarga. Remova os aparelhos que estiverem excedendo a poténcia do Nobreak.
3-0tempo de autonomia é pequeno
Verifique o consumo total do(s) aparelho(s) ligado(s) ao Nobreak e compare com o valor indicado no item "autonomia e baterias"
deste manual.
Certifique-se de que o conjunto de baterias esteja com uma quantidade de carga razoavel. Consulte o item “Autonomia e baterias”
para saber o tempo de recarga. m



TERMO DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTIA
Vocé acaba de adquirir um equipamento que passou por rigorosos testes de qualidade para assegurar as perfeitas condicdes de funcionamento e
utilizagdo dentro dos padrdes a que foi desenvolvido.
A TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.,nos limites fixados neste certificado, assegura como fabricante ao Comprador Consumidor do
aparelho, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricagdo, apresentado no prazo de 1(UM) ano, contados a partir da emisséo da Nota
Fiscal de Venda ao primeiro consumidor, desde que todas as instrugdes e recomendagdes do manual sejam cumpridas. Aresponsabilidade da TS SHARA
TECNOLOGIADE SISTEMAS LTDA., limita-se a substituir as pegas defeituosas do aparelho, desde que a falha ocorra em condigdes normais de uso.
A garantia perdera a validade se o aparelho sofrer qualquer dano causado por acidente (queda, agentes da natureza, raios, inundagées, desabamentos e
demais causas de forga maior ou caso fortuito), ou por ter sido ligado a rede elétrica imprépria ou ainda, no caso de apresentar sinal de violagao, ajuste ou
conserto por pessoas nao autorizadas. Na eventualidade de um possivel defeito, dentro do periodo de garantia,o equipamento devera ser enviado a TS
SHARATECNOLOGIADE SISTEMAS LTDA, ou para uma de suas assisténcias técnicas autorizadas, onde o servigo e reposicdo de componentes serdo
gratuitos.
E necessario que seja apresentada a Nota Fiscal a cada solicitago de Prestacéo de Servicos de Conserto em garantia.
O produto reparado recebe garantia de 90 dias ou o que restar da garantia original, a que for maior, vélida para o mesmo defeito ou servigo, exceto nos caso
de danos causados por transportadoras ou mal uso.
0 encaminhamento para reparos e a retirada do produto dos Postos de Servigos Autorizados devem ser feitos exclusivamente pelo consumidor. Nenhum
revendedor ou Posto de servigo esta autorizado pela TS Shara a executar essas agdes. A TS Shara isenta-se da responsabilidade de qualquer dano ou
demora, caso as recomendagdes acima n&o sejam observadas.
Agarantianao inclui:
1 - As despesas com seguranga, transporte e remogéo dos aparelhos para orgamento, conserto ou instalagéo, de ida e volta. Estas despesas serdo de
responsabilidade do consumidor, mesmo sendo a assisténcia técnica em outra localidade.
2 - Visita domiciliar. Caso o consumidor entenda necessario o atendimento no local de instalagéo dos aparelhos, fica a critério da autorizada a cobranga ou
ndo da taxa de visita, devendo o consumidor consulta-la.
3 - Servigos de instalagdo, uma vez que constam informagdes no manual de instrugdes.
4 - O atendimento ao consumidor, gratuito ou remunerado, por Assisténcias Técnicas NAO autorizadas pela TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS
LTDA.

5 - Eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural dos aparelhos causados por negligéncia, impericia ou imprudéncia do consumidor no cumprimento
das instrugdes contidas no Manual de Instrugdes, bem como do uso fora da aplicagao para o qual foi projetado.




TS SHARA®

The Intelligent Choice
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. . SERVICO DE ATENDIMENTO

TS SHARA - Tecnologia de Sistemas Ltda. AO CLIENTE TS SHARA

Rua Forte da Ribeira, 300 - Pq. Industrial S. Lourenco (| |) 2018.6111

Sao Paulo - SP - CEP: 08340-145

PABX: (11) 2018-6000

CNPJ: 64.600.422/0001-80 ‘  SUPORTE
A TS SHARA possui rede de assisténcia técnica credenciada

www.tsshara.com.br e certificada, oferecendo suporte técnico que facilita a

0.7 1 S5HY manutencio dos equipamentos TS SHARA em todo o pais.

CONSULTE A ASSISTENCIA MAIS PROXIMA EM:
FRG www.tsshara.com.br




